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         Bielsko-Biała, 11 czerwca 2026 r.  

RM.0003.331.2026 

 
                                                                                    
                                                                                   Pan 

                                                                                   Janusz Buzek 

         Radny Rady Miejskiej 

                                                                                   w Bielsku-Białej 

 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 28 maja 2026 r. (znak RM.0003.331.2026)  

 

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że przyczyna awarii, jaka miała 

miejsce na basenie, jest złożona, ale główny wpływ na nią miała woda opadowa, która 

w procesie infiltracyjnym napłynęła w rejon niecki basenowej. Duże opady deszczu  

w tym okresie przyczyniły się do podniesienia poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie 

znajdującym się powyżej niecki (tereny zielone, place i ciągi piesze przy budynku, 

trybuny), powodując zwiększony napór wód, co doprowadziło do uszkodzenia 

nieznacznego fragmentu niecki. Miało to miejsce w czasie, kiedy niecka basenowa 

była opróżniana z wody w celu dokonania czynności serwisowych, które zwykle 

wykonuje się w tym okresie przed sezonem. 

Pierwsze symptomy zniekształcenia blach w niecce pod wieżą do skoków 

zaobserwowano podczas ubiegłorocznego sezonu letniego, przy całkowitym 

napełnieniu basenu wodą. Fakt ten zgłoszono podczas spotkania gwarancyjnego, 

które odbyło się 18 września 2025 r. wtedy też podjęto decyzję, że ze względów 

ekonomicznych, takich jak konieczność wypuszczenia wody i ponownego zalania 

niecki, a także zbliżającą się porę jesienno-zimową ponowna analiza i ewentualna 

naprawa zostaną przeprowadzone przed kolejnym sezonem. 

Przed nowym sezonem, pod koniec marca br., przy okazji wiosennego 

spotkania serwisowego z udziałem przedstawicieli Miasta, użytkownika BBSOiR oraz 

wykonawcy prac, zdiagnozowano problem i podjęto decyzję o działaniach 

naprawczych, w tym o zainstalowaniu przepompowni. Wydział Inwestycji otrzymał 

ofertę prac od Wykonawcy, wystąpiono o środki finansowe i przystąpiono  

do podpisania umowy. Priorytetem było wykonanie prac przed sezonem letnim.  

Na wyżej wymienione prace zostały przyznane środki w budżecie miasta, a 12 maja 

2026 r. (data złożenia ostatniego podpisu) została zawarta umowa z Wykonawcą  

na kwotę 208 785,12 zł. Umowa obejmowała swoim zakresem zarówno wykonanie 

przepompowni (146 055,12 zł), jak i naprawę niecki (62 730,00 zł). Prace zostały 

odebrane od wykonawcy w dniu 28 maja br.  

Podmiotem wykonującym prace był Wykonawca, który realizował modernizację 

pływalni w 2023 r. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowało Miasto oraz 

Użytkownik. 
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Powstałe uszkodzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – był 

to czynnik zewnętrzny opisany powyżej. Nie zawiniły ani sposób montażu, ani 

materiały dostarczone przez Wykonawcę w ramach umowy o roboty budowlane.  

Nie było zatem podstaw do wykonania naprawy w ramach gwarancji ani do naliczania 

kar umownych. Po zakończeniu prac dokonano odbioru oraz sprawdzenia szczelności. 

Zakończono również coroczne prace serwisowe wykonywane przed sezonem  

i napełniono nieckę wodą. Zakładamy, że wykonane działania ograniczą ryzyko 

wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. 

Użytkownik nie planuje przeprowadzenia audytu zewnętrznego. 

Powyższe działania nie wpłynęły negatywnie na termin otwarcia pływalni, który miał 

miejsce 1 czerwca br. 

 

        Z up. PREZYDENTA MIASTA 

               Przemysław Kamiński 

           ZASTĘPCA PREZYDENTA 


